
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Atenção 

 

¶ Leia atentamente o manual antes de ligar o climatizador. 

¶ A instalação do equipamento deve ser feita por técnico ou pessoa de confiança com conhecimentos 

em elétrica e hidráulica. 

¶ Antes de utilizar o climatizador Brizztech, leia com atenção e siga rigorosamente todas as instruções 

contidas no manual. Conserve todos os adesivos do climatizador e substitua-os caso seja necessário. 

¶ Esta máquina não é um brinquedo, portanto não permita que crianças e pessoas despreparadas 

utilizem este equipamento. Este equipamento não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças 

com capacidades físicas ou sensoriais reduzidas). Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 

assegurar que elas não estejam brincando com o climatizador. 

¶ Na alimentação elétrica utilize sempre um disjuntor de 20 A.  

¶ Antes de efetuar qualquer manutenção no climatizador, certifique-se que o disjuntor esteja 

desligado. 

¶ Utilize somente peças originais e recomendadas pelo fabricante. Isso é muito importante para valer 

seu direito à garantia. 

¶ Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente 

autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos. 

¶ Não é recomendado o uso de mangueiras flexíveis ou removíveis. Utilize sempre para alimentação 

hidráulica tubos de PVC de boa qualidade. 

¶ Não utilize o climatizador se a instalação elétrica não estiver devidamente aterrada, pois a falta de 

aterramento poderá causar danos ao climatizador, e consequentemente perca da garantia. 

¶ Não destrua o manual, pois o mesmo é parte integrante do aparelho e deve ser guardado. 

¶ O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacional de fiação. 

¶ As dimensões do espaço necessário para a correta instalação do equipamento devem ser 

ǊŜǎǇŜƛǘŀŘŀǎΣ ƛƴŎƭǳƛƴŘƻ ŀǎ ŘƛǎǘŃƴŎƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ ǇŜǊƳƛǘƛŘŀǎ ǇŀǊŀ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ŀŘƧŀŎŜƴǘŜǎΣ άǾŜǊƛŦƛǉǳŜ ŎŀǇƛǘǳƭƻ у 

ŘŜǎǘŜ ƳŀƴǳŀƭέΦ 

 

  Atenção: Antes de ligar o equipamento, retirar os calços da boia! 



  1. Considerações gerais 

O objetivo deste manual é fornecer informações importantes que devem ser observadas durante o 

transporte, armazenagem, instalação, operação e manutenção dos climatizadores Brizztech®. Por esse 

motivo, recomendamos ler atentamente as instruções aqui contidas antes de fazer qualquer intervenção no 

climatizador.  

Verifique as condições do climatizador ao recebê-lo. Caso forem constatados danos, isso deve ser 

registrado por escrito junto ao agente de transporte, e comunicado imediatamente à empresa seguradora e 

à Brizztech®. Caso o climatizador não for instalado imediatamente, recomenda-se armazená-lo em local 

limpo, seco, livre de poeira, choques físicos e agentes corrosivos. 

Todo transporte seguirá por responsabilidade e risco do comprador, as despesas com fretes, carretos, 

seguros, bem como as despesas que incidirem com devolução, correções e ajustes que se faça necessário 

durante o período de garantia. 

A não observação das instruções contidas neste manual anula a garantia do produto e pode resultar em 

sérios danos pessoais e materiais. 

A instalação, operação e manutenção do climatizador devem ser realizadas sempre por pessoal 

capacitado, utilizando ferramentas e métodos adequados e seguindo as orientações contidas nos 

documentos fornecidos com o equipamento. 

 2. Conceitos básicos 

O Brizztech® é um Climatizador Evaporativo compacto, autônomo e de alta eficiência, que resfria o ar 

que passa por ele pela evaporação de água. O Brizztech® consiste de um ventilador, painel evaporativo 

(colmeia especial dŜ ǇŀǇŜƭ ǊŜǎƛƴŀŘƻ ŀǘǊŀǾŞǎ Řƻ ǉǳŀƭ ƻ ŀǊ Ş ŀǎǇƛǊŀŘƻ ǇŜƭƻ ǾŜƴǘƛƭŀŘƻǊύ Ŝ ǳƳŀ ōƻƳōŀ ŘΩłƎǳŀ 

que faz circular a água entre um reservatório inferior e um distribuidor de água na parte superior do painel. 

A água escorre sobre as paredes do painel que tem uma grande área superficial exposta à passagem do ar 

sendo uma parte dessa água evaporada nesse percurso. A evaporação da água retira calor do ar, reduzindo 

assim a sua temperatura.  

A quantidade de água evaporada e o grau de resfriamento do ar processado dependem 

fundamentalmente da umidade relativa do ar, sendo que quanto mais seco o ar, maior o resfriamento 

obtido. Para que se comece a perceber o efeito de resfriamento do Brizztech®, a umidade relativa do ar 

ambiente deve ser inferior a 75%.  

Na faixa de temperatura do ar de 25 a 37̄C, com 75% de umidade relativa já se obtém um rebaixamento 

de 2 a 3̄C na temperatura do ar. Com 60% de umidade relativa, o rebaixamento da temperatura já atinge 4 

a 6̄ C. Com 50% de umidade relativa, a redução é de 5 a 7C̄ e quando a umidade é inferior a 40%, a 

redução obtida é 7 a 12̄C.  



A temperatura ambiente tem influência no grau de redução de temperatura obtido, porém a maior 

influência é da umidade relativa. A umidade relativa do ar varia de local para local, com a estação do ano e 

ao longo do dia, mas de maneira geral, mesmo em regiões bastante úmidas, diminui durante o dia com a 

elevação da temperatura do ar resultando em um grau de resfriamento do ar maior justamente quando ele 

é mais necessário. 

 

Temperatura de entrada do ar 25°C 32°C 37°C 

Umidade Relativa Redução de Temperatura 

30% 8,5°C 9,5°C 11,0°C 

40% 7,0°C 8,0°C 8,5°C 

50% 5,5°C 6,5°C 7,0°C 

60% 4,5°C 5,0°C 5,5°C 

75% 2,5°C 2,5°C 3,0°C 

 

 

3. Posicionamento do climatizador 

O climatizador pode ser instalado ao ar livre, em ambientes semiabertos, para climatizar ambientes 

internos ou para climatização pontual dentro de grandes ambientes. 

Requisitos para o bom funcionamento: 

¶ Captação de ar fresco e limpo.  

¶ O climatizador deve ser instalado longe de chaminés, coifas de cozinha e de fontes de calor ou 

superfícies aquecidas e jamais encostar o climatizador em uma parede. 

¶ O ar não deve recircular pelo equipamento.  

¶ Nunca instalar o equipamento dentro de ambientes fechados sem renovação de ar, pois vai saturar o 

ambiente de umidade. 

¶ Os melhores resultados são obtidos com o equipamento embutido na parede fazendo a tomada de ar 

externa ao ambiente climatizado. Desse modo o painel evaporativo recebe um fluxo contínuo de ar fresco, 

e o ar resfriado insuflado força a troca de ar do ambiente. 

¶ Quando isto não for possível, o climatizador deve ser posicionado em frente a uma janela, porta ou 

outra abertura para o exterior. Quando instalado em frente a uma janela o ideal é enclausurar a tomada de 

ar para garantir que todo o ar captado seja externo. Quando o climatizador só tem painel evaporativo atrás, 



pode-se encostar o equipamento na janela aberta sobre um suporte que permita a movimentação do 

equipamento para manutenção e limpeza. 

¶ O ar produzido deve percorrer toda a região a ser climatizada e ter saídas adequadas. 

¶ A localização correta dos climatizadores e das saídas é fundamental para se criar o padrão de 

circulação de ar desejado no ambiente. Quando as saídas naturais forem insuficientes ou inexistentes, 

devem ser instalados exaustores. 

¶ O alcance dos ventiladores e a correta regulagem das aletas das grelhas de insuflação também são 

muito importantes. Para se obter a sensação de conforto. A insuflação deve ter uma área livre de 

obstruções pela frente. Em geral os melhores resultados são obtidos instalando o climatizador de 1,5 a 2 

metros acima do piso.  

¶ Quando o equipamento é embutido na parede, o ideal é produzir um fluxo cruzado no ambiente por 

meio de uma porta ou janelas abertas do lado oposto. Janelas e portas próximas ao equipamento devem 

permanecer fechadas. 

Acesso para manutenção: 

¶ É muito importante prever um acesso fácil e seguro à parte posterior do equipamento para 

manutenção e limpezas periódicas. 

¶ Quando o climatizador for instalado acima de 3 metros (lado externo), prever plataforma com 

guarda corpo para manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Especificações Técnicas 

¶ Gabinete em Plástico ABS. 

¶ Grelha em alumínio anodizado com dupla deflexão. 

¶ Painel de comando exclusivo Brizztech®. 

¶ Inversor de frequência AGEON com controle remoto. 

¶ Lâmpada Germicida. 

¶ Sistema de retrolavagem automática. 

¶ Painel evaporativo em papel Kraft virgem de alto desempenho. 

¶ Vazão máxima: 52 000 m³/h 

¶ Tensão: 220 V 

¶ Potência: 1,7 kW 

¶ Corrente: 11 A 

¶ Frequência: 60 Hz 

¶ Classe do isolamento do motor: IP55 

¶ Temperatura máxima de entrada de água: 23 °C 

¶ Ventilador para clima tropical: T 

¶ Pressão máxima de entrada de água: 15 000 Pa 

¶ Abertura na parede em mm: 1210 x 1210 

¶ Peso: 126 kg 

¶ Área máxima climatizada: 200 a 500 m²* 

¶ Consumo de água: 72 litros/h 

¶ Alcance da flecha: 20 a 25 metros 

¶ Dimensões em mm: C1270 x L1660 x A1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*considerando 20 trocas por hora, podendo variar conforme UR externa. 



5. Instalação Elétrica 

Antes de ligar seu climatizador Brizztech® verifique se a energia é 220 V.  

Utilize seu climatizador sempre em rede exclusiva, não utilizando benjamins ou extensões, antes do 

comando do climatizador recomendamos a colocação de disjuntor 20 A para maior segurança nas 

manutenções. 

Atenção: Seu climatizador é fornecido com plugue padrão INMETRO 20 A. A tomada a 

ser conectada deverá obrigatoriamente estar devidamente aterrada. 

Segue abaixo o esquema elétrico do climatizador: 

 

Segue abaixo o diagrama elétrico do climatizador: 

 



6. Operação do climatizador 

Junto com seu climatizador é fornecido o comando exclusivo Brizztech®: 

 

Liga/Desliga: 

Liga: Ao pressionar uma vez esse botão, o climatizador inicia lentamente o giro da hélice, e os 

painéis evaporativos começam a ser molhados. Pode-se acompanhar pelo visor a partida do 

motor. 

Desliga: Ao pressionar o botão pela segunda vez, estando ligado, e na função resfria, o climatizador 

permanece em funcionamento por 30 minutos com a hélice em baixa rotação para secagem automática do 

ǇŀƛƴŜƭ ŜǾŀǇƻǊŀǘƛǾƻΣ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ŀǎǎƛƳΣ ŀ ŦƻǊƳŀœńƻ ŘŜ ŀƭƎŀǎ Ŝ Ƴŀƭ ŎƘŜƛǊƻΦ bƻ ǾƛǎƻǊ ǎŜǊł ŜȄƛōƛŘƻ ά{9/έ 

(Secagem) enquanto o processo estiver em andamento. Estando na função ventila ele é desligado 

imediatamente. 

 

Importante: Jamais interrompa o processo de secagem, pois seu climatizador poderá 

apresentar odores desagradáveis. Caso isso ocorra veja o item 08: Dúvidas frequentes 

desse manual. 



Ventilar: !ƻ ŀŎƛƻƴŀǊ ƻ ōƻǘńƻ ά±ŜƴǘƛƭŀǊέ ƻ ŎƭƛƳŀǘƛȊŀŘƻǊ ƴńƻ ŦŀǊł ŀ ŎƛǊŎǳƭŀœńƻ ŘŜ łƎǳŀ ƴƻǎ ǇŀƛƴŞƛǎ 

evaporativos, funcionando somente como ventilador, renovando o ar interno. Esse processo é 

recomendado em dias frios ou com alta taxa de umidade relativa do ar. 

 

Climatizar: !ƻ ŀŎƛƻƴŀǊ ŀ Ŧǳƴœńƻ άClimatizarέ ŀ ŎƛǊŎǳƭŀœńƻ Řŀ łƎǳŀ Ş ŀǘƛǾŀŘŀ ƳƻƭƘŀƴŘƻ ƻǎ painéis 

evaporativos e iniciando o processo de resfriamento do ambiente. 

 

Variação de velocidade:  

Com esse botão é possível variar as velocidades do climatizador. Apertando o botão para 

cima aumentará a velocidade e para a baixo diminuirá a velocidade do climatizador. 

 

Dreno/Retrolavagem: 

Ao pressionar esse botão é iniciado o processo de autolimpeza no reservatório. Recomentamos a 

retrolavagem uma vez por semana, ou quando o climatizador estiver por longo período sem 

funcionamento.  

 

Indicador de velocidade: 

Nesse visor o marcador do inversor mostra a variação em Hertz da rotação do motor. 

30.0 Hz indica a rotação mínima do motor e 60.0 Hz a rotação máxima. 

 

Indicador de falta de água: 

Quando aceso (LED vermelho superior esquerdo) indica a falta de água no reservatório. 

Nesse caso a bomba será desligada automaticamente. 

 

¶ Obs.: O climatizador é equipado com lâmpada germicida que é acionada 

automaticamente 10 minutos após o climatizador ser ligado e permanece ligado por uma 

hora repetindo esse ciclo a cada 3 horas. Jamais abra o equipamento com a lâmpada 

germicida ligada, pois a exposição aos raios ultravioletas pode causar sérios danos à 

saúde.  

¶ A lâmpada tem um ciclo de 1 hora acesa e 3 horas apagada. Você pode acompanhar 

esse ciclo no painel através do LED Swing. Com a lâmpada em funcionamento, o LED pisca 

intermitente. Com esse ciclo recomendamos a substituição da lâmpada a cada 5 anos de 

funcionamento, pois após esse período algumas propriedades do UV são reduzidas. 



7.Instalação hidráulica  

O Brizztech® é alimentado com água através de um cano de ½ polegada (20 mm) na lateral do 

climatizador na parte inferior. 

O Brizztech® possui uma boia no reservatório interno para mantê-lo sempre cheio. 

A drenagem do reservatório é feita através da retrolavagem do climatizador, na qual pode ser acoplada 

mangueira ou tubulação rígida que possa conduzir a água usada para esgoto ou ralo.  

Na lateral oposta à alimentação existe uma saída denominada ladrão, esta serve para que em caso de 

chuva o reservatório não exceda o limite recomendado. 

Caso o climatizador seja instalado em local onde o registro de água de alimentação fique em difícil 

acesso é muito importante que a tubulação de alimentação seja levada a um local de fácil acesso onde 

possam ser instaladas, para que a operação de alimentação e drenagem possam ser facilmente executadas. 

hōǎΦΥ Ş ŀŎƻƴǎŜƭƘłǾŜƭ ǉǳŜ ŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀœńƻ ŘŜ łƎǳŀ ǎŜƧŀ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ Řŀ ŎŀƛȄŀ ŘΩłƎǳŀΦ /ŀǎƻ ŀ ǇǊŜǎǎńƻ Řŀ 

água for alta, a mesma pode ser controlada pelo registro. 

 

 

 

 



8. Instalação física 

A instalação física do Brizztech® é feita através de um corte na parede (vide esquemático abaixo), por 

onde é introduzido o pescoço do equipamento para o interior do imóvel. 

Obs.: O cabo UTP Cat5, deve ser protegido com cantoneira ou eletroduto, não podendo 

ficar exposto a intempéries. Recomendamos no máximo 20 metros de extensão para o 

cabo UTO cat5. 

Ao lado da caixa de passagem (lado externo), deve ser previsto tomada 220 V bifásica, 

20 A, 2P+T (Padrão INMETRO) para alimentação do climatizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões do espaço:  

Para instalação do climatizador deve ser respeitada a altura mínima de 2,5 metros da base da grelha, 

deve ser garantido que as estruturas adjacentes estejam distanciadas a 1 metro do equipamento para que 

seja permitido a circulação do ar e espaço adequado para possíveis manutenções, deve ser observado que 

climatizador deverá ser respeitado a distância de 5 metros de fonte de calor ou sistema de exaustão. 

 

 

 

 



9. Inspeção e manutenção do redutor 

9.1. Verificar o nível de óleo 

¶ Desligar a alimentação do motoredutor e prevenir a sua ligação involuntária! Aguardar que o 

redutor esfrie ς perigo de queimaduras! 

9.2. Substituir o óleo 

Substituir o óleo apenas quando o redutor estiver na temperatura de utilização. 

Desligar a alimentação do motoredutor e prevenir a sua ligação involuntária! Aguardar que o redutor 

esfrie ς perigo de queimaduras! 

Observação: o redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será 

mais difícil devido à maior viscosidade do óleo. 

1. Colocar um recipiente debaixo do dreno. 

2. Remover o bujão de nível, a válvula de respiro e o dreno. 

3. Retirar o óleo completamente. 

4. Aparafusar o dreno. 

5. Abastecer com óleo novo através do orifício de respiro (na impossibilidade, consultar a SEW Service). 

Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos. 

5.1. Quantidade de óleo de acordo com a forma construtiva ou de acordo com os dados na placa de 

identificação. 

5.2. Verificar o nível no bujão de nível de óleo. 

6. Aparafusar o bujão de nível de óleo. 

7. Aparafusar o bujão/válvula de respiro.  

9.3. Intervalos de inspeção e manutenção 

Frequência  O que fazer? 

ω /ŀŘŀ оллл ƘƻǊŀǎ ŘŜ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƻǳ ŀ ŎŀŘŀ с ƳŜǎŜǎΦ ω ±ŜǊƛŦƛŎŀǊ ƻ ƽƭŜƻΦ 

ω Lnspeção visual das vedações (vazamentos). 

ω 9Ƴ ǊŜŘǳǘƻǊŜǎ ŎƻƳ ōǊŀœƻ ŘŜ ǘƻǊœńƻΥ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ŀ ōǳŎƘŀ 
elástica, trocar quando necessário. 

ω 5ŜǇŜƴŘŜƴŘƻ Řŀǎ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ ŘŜ ƻǇŜǊŀœńƻ όǾŜǊ ƎǊłŦƛŎƻ 
abaixo), pelo menos de 3 em 3 anos.       
ω 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ ǘŜƳǇŜǊatura do óleo. 

ω {ǳōǎǘƛǘǳƛǊ ƻ ƽƭŜƻ ƳƛƴŜǊŀƭΦ 

ω {ǳōǎǘƛǘǳƛǊ ŀ ƎǊŀȄŀ Řƻǎ ǊƻƭŀƳŜƴǘƻǎ όǊŜŎƻƳŜƴŘŀœńƻύΦ 

ω {ǳōǎǘƛǘǳƛǊ ƻ ǊŜǘŜƴǘƻǊ όƴńƻ ƳƻƴǘŀǊ ƴŀ ƳŜǎƳŀ ǇƻǎƛœńƻύΦ 

ω 5ŜǇŜƴŘŜƴŘƻ Řŀǎ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ ŘŜ ƻǇŜǊŀœńƻ όǾŜǊ ƎǊłŦƛŎƻ 
abaixo), pelo menos de 5 em 5 anos. 

ω {ǳōǎǘƛǘuir o óleo sintético. 

ω {ǳōǎǘƛǘǳƛǊ ŀ ƎǊŀȄŀ Řƻǎ ǊƻƭŀƳŜƴǘƻǎ όǊŜŎƻƳŜƴŘŀœńƻύΦ 

ω 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Řƻ ƽƭŜƻΦ ω {ǳōǎǘƛǘǳƛǊ ƻ ǊŜǘŜƴǘƻǊ όƴńƻ ƳƻƴǘŀǊ ƴŀ ƳŜǎƳŀ ǇƻǎƛœńƻύΦ 

ω hǎ ǊŜŘǳǘƻǊŜǎ wлтΣ wмтΣ wнтΣ Cнт Ŝ {ǇƛǊƻǇƭŀƴϯ ǇƻǎǎǳŜƳ ǳƳŀ ƭǳōǊƛŦƛŎŀœńƻ ŘŜ ƭƻƴƎŀ duração, não 
sendo necessário sua substituição. 

ω ±ŀǊƛłǾŜƭ όŘŜǇŜƴŘŜƴŘƻ ŘŜ ƛƴŦƭǳşƴŎƛŀǎ ŜȄǘŜǊƴŀǎύΦ ω wŜǘƻŎŀǊ ƻǳ ǊŜŦŀȊŜǊ ŀ ǇƛƴǘǳǊŀ ŀƴǘƛ-corrosão. 



9.4. Falhas no redutor 

Falha Causa possível Solução 

Ruído de funcionamento 
estranho e cíclico. 

A - Ruído de engrenagens/trituração: 
danos nos rolamentos. 
B - Ruído de batimento: 
irregularidades nas engrenagens. 

A - Verificar o óleo (ver "Trabalhos de inspeção e 
manutenção"), substituir rolamento. 
B - Consultar o serviço de apoio a clientes SEW-EURODRIVE. 

              

Ruído de funcionamento 
estranho e irregular. 

Corpos estranhos no óleo. Verificar o óleo (ver "Trabalhos de inspeção e manutenção"). 
Parar o acionamento, consultar o serviço de apoio a clientes 
SEW-EURODRIVE. 

Vazamento de óleo (1) 
ω na tampa do redutor 
ω no flange do motor 
ω ƴƻ ǊŜǘŜƴǘƻǊ Řƻ ƳƻǘƻǊ 
ω no flange do redutor 
ω no retentor do eixo de 
saída. 

A - Defeito no retentor. 
B - Vedação com defeito. 
C - Válvula de respiro obstruída. 

A - Reapertar os parafusos na tampa do redutor e observar o 
redutor. Vazamento de óleo persiste: Consultar o serviço de 
apoio a clientes SEW Eurodrive. 
B - Consultar o serviço de apoio a clientes SEW-EURODRIVE. 
C - Colocar a válvula de respiro (ver "Formas construtivas"). 

Vazamento de óleo pela 
válvula de respiro. 

A - Excesso de óleo. 
B - Acionamento colocado na forma 
construtiva errada. 
C - Partidas a frio frequentes 
(espuma de óleo) e/ou excesso de 
óleo. 

A - Corrigir o nível do óleo (ver "Trabalhos de inspeção e 
manutenção"). 
B - Colocar o bujão de respiro na posição correta (ver 
"Posições de montagem") e corrigir o nível de óleo (ver 
"Lubrificantes"). 

Eixo de saída parado, 
apesar do motor estar 
girando ou o eixo de 
entrada estar girando. 

Ligação entre eixo e engrenagem 
interrompida no redutor. 

Enviar o redutor/motoredutor à SEW-EURODRIVE para 
reparo. 

 
1) É possível a ocorrência de um pequeno vazamento de óleo/graxa pelo retentor durante a fase de amaciamento (24 horas de  

funcionamento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Manutenção e Limpeza 

A água do reservatório interno deve ser drenada e trocada por água limpa no mínimo uma vez por 

semana. Em locais com muita poeira no ar ou quando se usa água de poço artesiano com dureza alta (alto 

teor de carbonato de cálcio e outros sais dissolvidos) a água deve ser trocada diariamente. A troca de água 

tem por objetivo evitar a concentração de sais e lodo que podem danificar a bomba, entupir os furos do 

distribuidor de água ou formar depósitos de carbonato de cálcio sobre a colmeia, reduzindo 

consideravelmente sua durabilidade. A garantia não cobre a troca de bombas de água queimadas por falta 

de troca de água do reservatório. 

Para trocar a água do reservatório acione a retrolavagem por 3 minutos.  

As colmeias e o reservatório de água devem ser lavados a cada 90 dias. Com os disjuntores desligados, 

os painéis evaporativos devem ser retirados para uma limpeza e para limpeza interna do reservatório. Para 

remover os painéis e ter acesso ao interior do equipamento, retirar grade de fechamento, puxar a parte 

superior do painel para fora desencaixando depois a parte inferior. Os painéis podem ser lavados com 

mangueira ou lavadoras de pressão com o leque aberto. Se apresentarem sinal de gordura, deixar de molho 

em água com detergente por 30 minutos antes de lavar. Em seguida drenar a água do reservatório, retirar e 

lavar o(s) filtro(s) da(s) bomba(s) de água e limpar o reservatório com um pano úmido. Inspecionar os furos 

do distribuidor de água que fica acima das colmeias. Se necessário, retirá-lo e lavá-lo com água corrente e 

uma escova.  

Sempre que o climatizador for ficar fora de uso por um período prolongado (por exemplo, durante o 

inverno), fazer a limpeza acima detalhada e depois esgotar a água do reservatório. O equipamento inativo 

deve estar limpo e seco. 

Nos equipamentos dotados de manta filtrante sintética (opcional) por trás das colmeias, verificar o 

estado de limpeza a cada 15 dias. Dependendo da qualidade do ar local, essas mantas deverão ser 

substituídas a cada 30 ou 45 dias. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Plano de Manutenção dos Climatizadores Brizztech® 

Ação Periodicidade * 

Trocar a água do reservatório interno (Exceto modelos com a troca de água 
automática opcional instalada). 

Diário / Semanal 

Com o equipamento ligado verificar se as colmeias estão molhadas por igual. 
Corrigir se necessário.  

Mensal / bimestral 

Verificar pontos de vazamento e corrigir se necessário. Mensal / bimestral 

Verificar o funcionamento do painel de comando: variação de velocidade, 
secagem das colmeias ao desligar. 

Mensal / bimestral 

Verificar ruídos e vibrações nas várias velocidades e corrigir se necessário. Mensal / bimestral 

Tirar as colmeias, drenar o reservatório e lavar. Tirar os pré-filtros das bombas e 
lavar. 

3 meses / 6 meses 

Retirar as colmeias e lavar com lavadora de pressão com leque aberto.  3 meses / 6 meses 

 Se necessário retirar os distribuidores de água e verificar se não há entupimentos 
nos furos de água sobre as colmeias.  

 6 meses 

Limpar as venezianas de alumínio. 6 meses 

A lâmpada tem um ciclo de 1 hora acesa e 3 horas apagada, com esse ciclo 
recomendamos a substituição da mesma a cada 5 anos de funcionamento, pois 
após esse período algumas propriedades do UV são reduzidas. 

5 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Dúvidas frequentes  

1. O que é um climatizador evaporativo? 

Climatizador evaporativo é um aparelho com moderno sistema que reduz a temperatura, 

renova limpa e hidrata o ar. São baseados na evaporação de água que é um processo que retira 

o calor do ambiente 

2. Quais as vantagens ao utilizar um climatizador evaporativo? 

¶ Temperatura agradável; 

¶ Renovação total do ar; 

¶ Reposição da umidade do ar; 

¶ Climatização sem névoa ou gotículas de água; 

¶ Conforto térmico; 

¶ Aumento da produtividade; 

¶ Portas e janelas abertas; 

¶ Baixíssimo consumo de energia; 

¶ Instalação rápida e fácil; 

¶ Ecológicos. 

3. Há necessidade de se realizar manutenção preventiva nos climatizadores? Qual a periodicidade?  

Sim. A manutenção é imprescindível para o bom funcionamento e, assim, o prolongamento 

da vida útil do aparelho. A limpeza é simples, feita regularmente a cada 90 dias, ou antes, se 

julgar necessário.  

4. Meu climatizador apresenta mau cheiro. O que fazer? 

Execute o procedimento de retrolavagem, depois de feito isso coloque 5 ml de água 

sanitária no reservatório do climatizador deixando-o em funcionamento por aproximadamente 

10 minutos, lave o reservatório e deixe água limpa circular no painel evaporativo por 5 

minutos após isso faça a retrolavagem novamente. 

5. O ambiente deve estar fechado durante o funcionamento? 

Não. Sempre deixe uma abertura (porta ou janela) para renovação do ar. 

6. Posso colocar essência na água do climatizador? 

Sim. Porém, apenas coloque essências a base de água. Nunca coloque a base de óleo, pois 

caso isso ocorra poderá danificar seu painel evaporativo. 

7. Tenho uma dúvida que não conste nessa lista. O que fazer? 

Sempre que necessário, entre em contato com o SAC Brizztech® pelo telefone 0800 11 2555 ou (18) 

3821-9900. Acesse também o nosso site www.brizztech.com.br. 

http://www.brizztech.com.br/


13. Certificado de Garantia 

1) Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele 

se apresente por 12 meses a contar da data de aquisição; 

2) Os serviços de garantia a serem prestados são restritos à substituição ou conserto gratuito das 

peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado for indicado defeito de fabricação, 

constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência da garantia; 

3) A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por 

acidente, agentes da natureza, desgaste natural, das peças e componentes, uso abusivo, descarga 

elétrica, ou em desacordo com as instruções do manual, ou apresentar sinais de violação, ajuste ou 

conserto por pessoas não autorizadas, ou adaptações; 

4) Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados, ou indicados pela 

Brizztech®. 

5) O comprador se responsabiliza pelas despesas com fretes, carretos, seguros, bem como as despesas 

que incidirem com devolução, correções e ajustes que se faça necessário durante o período de garantia. 

6) O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado com cópia da 

respectiva nota fiscal de venda em qualquer reclamação; 

 

 

SAC Brizztech®: 0800 11 2555 ou (18) 3821-9900. Acesse também nosso site www.brizztech.com.br.  

 

Nome do comprador: ____________________________________________________________________ 

 

Nº Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _____ / _____ / _____ 

 

Assinatura e carimbo do revendedor: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brizztech.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brizztech® é uma marca do Grupo Coimma 

COIMMA ς Comércio e Indústria de Madeiras e Metalúrgica São Cristóvão Ltda. 

Via Marginal José Dansieri, 605, Distrito Industrial José Dansieri ς Dracena ς SP. 

0800 11 2555 ς (18) 38219900 ς www.brizztech.com.br ς vendas@brizztech.com.br 
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